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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
___________

VANNES DE RÉGULATION DES PROCESSUS INDUSTRIELS –

Partie 6: Détails d'assemblage pour le montage des positionneurs
sur les actionneurs de vannes de régulation –

Section 1: Montage des positionneurs sur les actionneurs linéaires

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée
de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de
l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes internationales.
Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le
sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en
liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation
Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure
du possible un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés
comme normes, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités nationaux.

4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de
façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale
correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

5) La CEI n’a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d’approbation et sa responsabilité
n’est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l’une de ses normes.

6) L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire
l’objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 60534-6-1 a été établie par le sous-comité 65B: Dispositifs, du
comité d'études 65 de la CEI: Mesure et commande dans les processus industriels.

Cette norme, avec la CEI 60534-6-2 lorsqu'elle sera publiée, annulera et remplacera la
première édition de la CEI 60534-6, parue en 1985.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

65B/311/FDIS 65B/317/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti à l'approbation de cette norme.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
___________

INDUSTRIAL-PROCESS CONTROL VALVES –

Part 6: Mounting details for attachment of positioners to control valves –
Section 1: Positioner mounting on linear actuators

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To
this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is
entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may
participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization
for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two
organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an
international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation
from all interested National Committees.

3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form
of standards, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.

4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with one of its standards.

6) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject
of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60534-6-1 has been prepared by subcommittee 65B: Devices, of
IEC technical committee 65: Industrial-process measurement and control.

This standard, together with IEC 60534-6-2 when published, will cancel and replace the first
edition of IEC 60534-6 published in 1985.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting

65B/311/FDIS 65B/317/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.
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VANNES DE RÉGULATION DES PROCESSUS INDUSTRIELS –

Partie 6: Détails d'assemblage pour le montage des positionneurs
sur les actionneurs de vannes de régulation –

Section 1: Montage des positionneurs sur les actionneurs linéaires

1 Domaine d'application et objet

La présente section de la CEI 60534-6 a pour objet de permettre à plusieurs systèmes de
positionnement qui répondent à un mouvement rectiligne d'être montés sur l'actionneur d'une
vanne de régulation, soit directement soit en utilisant un support de montage intermédiaire.
Cette section s'applique lorsqu'on souhaite que les actionneurs et les positionneurs soient
interchangeables.

Les paramètres suivants définissent le domaine d'application de cette section afin de guider
les fabricants et utilisateurs.

– Le montage normalisé s'applique uniquement aux positionneurs montés sur le côté de
l’actionneur.

– Le montage normalisé ne s'applique généralement qu'aux actionneurs dont la course va
de 10 mm à 100 mm.

– Le montage normalisé est défini pour couvrir trois conceptions de base d'actionneurs
(voir figure 1):

a) celle qui comprend un type d'arcade moulée ou mécano-soudée pour relier le bloc de
puissance de l'actionneur à la vanne;

b) celle qui utilise une arcade en forme de tube central pour relier le bloc de puissance
de l’actionneur à la vanne;

c) celle pour laquelle l'arcade incorpore deux colonnes (ou plus) pour relier le bloc de
puissance de l'actionneur à la vanne.

2 Définitions

Pour les besoins de la présente section de la CEI 60534-6, les définitions données dans les
autres parties de la CEI 60534 sont applicables.

3 Conception de base

L'objectif à atteindre est de normaliser le montage du positionneur sur le côté de l'arcade pour
assurer la compatibilité entre les produits de différents fabricants.

3.1  A cet effet, le fabricant de l'actionneur doit observer les critères de conception décrits sur
les figures 1 à 4. Ces critères consistent en la disposition d'un ou plusieurs des moyens de
liaison suivants sur l'arcade de l'actionneur:

a) une ou plusieurs nervures adéquates avec trou(s) de fixation (voir figure 1e);

b) une surface plane permettant le montage du positionneur à l'aide de deux ou plusieurs
des quatre trous taraudés extérieurs (voir figure 2c);

c) une forme adéquate permettant la fixation de la plaque de montage à l'aide d'étriers
comme indiqué sur la figure 3c.
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INDUSTRIAL-PROCESS CONTROL VALVES –

Part 6: Mounting details for attachment of positioners to control valves –
Section 1: Positioner mounting on linear actuators

1 Scope and object

This section of IEC 60534-6 is intended to permit a variety of positioning devices, which
respond to a linear motion, to be mounted on the actuator of a control valve, either directly or
by employing an intermediate mounting bracket. This section is applicable where
interchangeability between actuators and positioners is desired.

The following parameters define the intended applicability of this section for the guidance of
manufacturers and users.

– The standardized mounting applies only to positioners which are mounted on the side of
the actuator.

– The standardized mounting applies in general only to actuators which have a travel from
10 mm through 100 mm.

– The standardized mounting is designed to cover three basic types of actuator designs
(see figure 1):

a) those with some form of cast or fabricated yoke to connect the actuator power unit to
the valve;

b) those which use some form of central tube yoke to connect the actuator power unit to
the valve;

c) those in which the yoke incorporates two or more columns or pillars to connect the
actuator power unit to the valve.

2 Definitions

For the purpose of this section of IEC 60534-6, the definitions given in the other parts of
IEC 60534 apply.

3 Basic design principles

The objective is to standardize the attachment of the positioner to the side of the actuator to
assure compatibility of products from different manufacturers.

3.1  For this purpose, the manufacturer of the actuator shall observe the design criteria
described in figures 1 through 4. Such criteria consist of one or more of the following
attachment means provided on the actuator yoke:

a) one or more suitable rib(s) with fixing hole(s) (see figure 1e);

b) a plane surface allowing the mounting of the positioner by means of two or more of the
four outer threaded holes (see figure 2c);

c) a suitable shape allowing the fastening of the mounting plate by means of U-bolts as
indicated in figure 3c.
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Il est recommandé que le même moyen de liaison soit disponible des deux côtés de l'arcade
afin de permettre le montage du positionneur d'un côté ou de l'autre. Cependant, s'il est
possible de tourner l'arcade de 180° sans modification, on pourra se contenter de moyens de
fixation d'un seul côté.

3.2  La conception du montage du positionneur doit assurer:

a) un positionnement correct du positionneur par rapport à la tige de l'actionneur;

b) un montage rigide du positionneur.

3.3  Le fabricant du positionneur peut concevoir un positionneur comportant des moyens de
montage compatibles avec la présente norme. Autrement, une plaque de montage séparée
peut être fournie qui soit compatible avec le montage normalisé.

4 Liaison de contre-réaction

En vue de normaliser l'attache de contre-réaction sur l'actionneur, une pièce d'accouplement
doit être fournie; elle doit comporter quatre trous taraudés M6 comportant, pour chaque trou,
une portée concentrique d'un diamètre d'au moins 10 mm (voir figure 2). Le reste du dessin de
l'attache de contre-réaction n'est pas spécifié et peut être conçu pour s'adapter aux impératifs
de chaque constructeur. Si la conception permet de tourner la pièce d'accouplement de 180°,
on pourra se contenter de deux trous taraudés sur un seul côté.

Le constructeur du positionneur doit prévoir des moyens adéquats pour transmettre le
mouvement de la tige de l'actionneur au positionneur en utilisant la pièce d'accouplement
ci-dessus.

5 Conception de la plaque de montage

Le positionneur doit, soit comporter les moyens de fixation pour le montage direct, soit être
fourni avec une plaque de montage réalisée suivant les détails donnés à la figure 4. On notera
que seuls les détails normalisés sont donnés. Certains détails, tels que l'épaisseur du matériau
pour obtenir une rigidité suffisante et le type des moyens de montage du positionneur, n'ont
pas été normalisés. La conception de la plaque de montage doit assurer un contact suffisant
avec la nervure ou la surface plane pour atteindre l'objectif du point b) de 3.2.

6 Montage sur l'actionneur

L'actionneur doit être muni d'un des moyens suivants pour le montage du positionneur:

a) des nervures dont la section est indiquée à la figure 1e, et dont la position relative est
indiquée aux figures 1a, 1b et 1c:

b) deux étriers comme indiqué aux figures 3c et 5, à condition que le diamètre des colonnes
soit compris entre 20 mm et 35 mm;

c) deux des trous de fixation extérieurs dans le support sur une surface convenable.
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It is recommended that two means of the attachment of the same design be provided on both
sides of the yoke in order to allow the reversal of positioner mounting from one side to the
other side. However, if the actuator yoke can be turned by 180° without any change, then one
side only attachment means may be provided.

3.2  The design of the positioner mounting shall assure:

a) correct positioning of the positioner in relation to the actuator stem;

b) rigid mounting of the positioner.

3.3  The manufacturer of the positioner may design a positioner incorporating a means of
attachment compatible with this standard. Alternatively, a separate mounting plate may be
supplied which is compatible with the standardized mounting.

4 Feedback connection

In order to standardize the feedback attachment to the actuator, a connection piece shall be
provided which shall have four threaded holes tapped M6 surrounded with a bearing area of at
least 10 mm diameter for each hole (see figure 2). The remaining design of the feedback
attachment is not specified and may be designed to meet the requirements of each
manufacturer. If the design permits the connection piece to be rotated through 180°, only two
threaded holes, on one side only, need be provided.

The manufacturer of the positioner shall provide adequate means of transmitting the motion of
the actuator stem to the positioner by use of the above connection piece.

5 Mounting plate design

The positioner shall either incorporate the attachment means for the direct mounting or be
provided with a mounting plate in accordance with the details given in figure 4. It should be
noted that only the standardized details are given. Details such as material thickness to provide
rigidity and design of mounting means of the positioner have not been standardized. The
design of the mounting plate shall ensure sufficient contact with the rib or plane surface to
ensure that the objective of 3.2b) is attained.

6 Actuator yoke mounting

The actuator yoke shall be provided with one of the following means for mounting the
positioner:

a) ribs of the cross-section shown in figure 1e and relative position shown in figures 1a, 1b
and 1c;

b) two U-bolts as shown in figures 3c and 5 provided that the diameter of the supporting
pillars is between 20 mm and 35 mm;

c) any two of the outer fixing holes in the bracket on a suitable surface.
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100 max

40 à 110

A - A

Type à nervures

35 à 105

Type à surface
plane

52,5 min.

52,5 min.

60 min.
A A

60 min.

IEC   1 037/97

Dimensions en millimètres

NOTE – La liaison de contre-réaction est figurée à mi-course de la tige.

Figure 1a – Type à arcade moulée ou mécano-soudée

Figure 1 – Dimensions des actionneurs normalisés
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100 max

40 to 110

A - A

Rib design

35 to 105

Plane surface
design

52,5 min.

52,5 min.

60 min.
A A

60 min.

IEC   1 037/97

Dimensions in millimetres

NOTE – The feedback connection is shown at mid-travel of the stem.

Figure 1a – Cast or fabricated yoke design

Figure 1 – Dimensions of standardized actuators
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100 max.

40 à 110
A - A

Type à nervures

35 à 105

Type à surface
plane 

60 min.

52,5 min.
A A

52,5 min.

60 min.

IEC   1 038/97

Dimensions en millimètres

NOTE – La liaison de contre-réaction est figurée à mi-course de la tige.

Figure 1b – Type à arcade à tube central

Figure 1 – Dimensions des actionneurs normalisés  (suite)
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100 max.

40 to 110
A - A

Rib design

35 to 105

Plane surface
design 

60 min.

52,5 min.
A A

52,5 min.

60 min.

IEC   1 038/97

Dimensions in millimetres

NOTE – The feedback connection is shown at mid-travel of the stem.

Figure 1b – Central tube design

Figure 1 – Dimensions of standardized actuators (continued)
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40 à 110

A - A

Type à nervures

35 à 105

Type à surface
plane 

100 max.

A 60 min.
52,5 min. A

52,5 min.

60 min.

IEC   1 039/97

Dimensions en millimètres

NOTE – La liaison de contre-réaction est figurée à mi-course de la tige.

Figure 1c – Type à arcade à colonnes

Figure 1 – Dimensions des actionneurs normalisés (suite)
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40 to 110

A - A

Rib design

35 to 105

Plane surface
design 

100 max.

A 60 min.
52,5 min. A

52,5 min.

60 min.

IEC   1 039/97

Dimensions in millimetres

NOTE – The feedback connection is shown at mid-travel of the stem.

Figure 1c – Pillar yoke design

Figure 1 – Dimensions of standardized actuators (continued)
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40 à 110

Ø 20 à 35

IEC   1 040/97

Figure 1d – Arcade à colonnes pour fixation par étriers

R2

16 12
+2

0

8 min.

-1
03,5

20 min.

+2°
30° 0

IEC   1 041/97

Dimensions en millimètres

Figure 1e – Détail de nervure

Figure 1 – Dimensions des actionneurs normalisés (fin)
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40 to 110

Ø 20 to 35

IEC   1 040/97

Figure 1d – Pillar yoke for U-bolt application

R2

16 12
+2

0

8 min.

-1
03,5

20 min.

+2°
30° 0

IEC   1 041/97

Dimensions in millimetres

Figure 1e – Rib detail

Figure 1 – Dimensions of standardized actuators (concluded)
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A - A

8 min.

20 à 30

M6

Tige de la
vanne

7,5

12 min.

M8
7,5

A

Ø 10 min.

Axe de
l'actionneur

A

IEC   1 042/97

Dimensions en millimètres

NOTE – La liaison de contre-réaction est figurée à mi-course de la tige.

Figure 2a – Type à arcade à nervure

Figure 2 – Perçage et dimensions de la liaison de contre-réaction
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A - A

8 min.

20 to 30

M6

Valve stem

7,5

12 min.

M8
7,5

A

Ø 10 min.

Actuator shaft

A

IEC   1 042/97

Dimensions in millimetres

NOTE – The feedback connection is shown at mid-travel of the stem.

Figure 2a – Rib yoke design

Figure 2 – Drilling and dimensions for feedback connection
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Ø 20 à 35

A

A - A

8 min.

20 à 30

M6

Tige de la
vanne

7,5

7,5
Ø 10 min.

Axe de
l'actionneur

A

IEC   1 043/97

Dimensions en millimètres

NOTE – La liaison de contre-réaction est figurée à mi-course de la tige.

Figure 2b – Type à arcade à colonnes pour montage par étriers

Figure 2 – Perçage et dimensions de la liaison de contre-réaction (suite)
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Ø 20 to 35

A

A - A

8 min.

20 to 30

M6

Valve stem

7,5

7,5
Ø 10 min.

Actuator shaft

A

IEC   1 043/97

Dimensions in millimetres

NOTE – The feedback connection is shown at mid-travel of the stem.

Figure 2b – Pillar yoke design for U-bolt mounting

Figure 2 – Drilling and dimensions for feedback connection  (continued)
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M8

12 min.

43

43

A

A - A

8 min.

20 à 30

M6

Tige de la
vanne

7,5

7,5
Ø 10 min.

Axe de
l'actionneur

A

IEC   1 044/97

Dimensions en millimètres

NOTES

1 La liaison de contre-réaction est figurée à mi-course de la tige.

2 Au moins deux des quatre trous M8 doivent être sur l’arcade.

Figure 2c – Type à arcade à surface plane

Figure 2 – Perçage et dimensions de la liaison de contre-réaction (fin)
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M8

12 min.

43

43

A

A - A

8 min.

20 to 30

M6

Valve stem

7,5

7,5
Ø 10 min.

Actuator shaf

A

IEC   1 044/97

Dimensions in millimetres

NOTES

1 The feedback connection is shown at mid-travel of the stem.

2 At least two of the four M8 holes shall be on the yoke.

Figure 2c – Plane surface yoke design

Figure 2 – Drilling and dimensions for feedback connection (concluded)
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Rondelle

Figure 3b - Fixation sur surface plane

Figure 3c - Fixation sur colonne

Ecrou M8

Etrier

Figure 3a - Fixation sur nervure

Rondelle

Vis M8

Rondelle

Vis M8

IEC   1 045/97 IEC   1 046/97

IEC   1 047/97

Figure 3 – Fixation de la plaque de montage
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Figure 3b - Attachment on plane surface

Figure 3c - Attachment on pillar

U-bolt

Figure 3a - Attachment on rib

Lock washer

Screw M8

Lock washer

Lock washer

Screw M8

Screw M8

IEC   1 045/97 IEC   1 046/97

IEC   1 047/97

Figure 3 – Mounting plate attachments
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21,5
NOTE - Profile concave adapté au
            montage sur colonne ou sur
            nervure (voir figure 1d et
            figure 1e) 50 max. 50 max.

21,5

21,5

ø 9

21,5

IEC   1 048/97

Dimension en millimètres

Figure 4 – Dimensions de la plaque de montage

30
M8

43

45,5

35

IEC   1 049/97

Dimensions en millimètres

Figure 5 – Dimensions de l’étrier

___________
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21,5
NOTE - Concave profile to match
            pillar or rib mounting
            (see figure 1d and figure 1e)

50 max. 50 max.

21,5

21,5

ø 9

21,5

IEC   1 048/97

Dimensions in millimetres

Figure 4 – Mounting plate dimensions

30
M8

43

45,5

35

IEC   1 049/97

Dimensions in millimetres

Figure 5 – U-bolt dimensions

___________
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Standards Survey

We at the IEC want to know how our standards are used once they are published.

The answers to this survey will help us to improve IEC standards and standard related
information to meet your future needs

Would you please take a minute to answer the survey on the other side and mail or fax to:

Customer Service Centre (CSC)

International Electrotechnical Commission
3, rue de Varembé
Case postale 131

1211 Geneva 20
Switzerland

or

Fax to: CSC at +41 22 919 03 00

Thank you for your contribution to the standards making process.

Non affrancare
No stamp required

Nicht frankieren
Ne pas affranchir

 A  Prioritaire

RÉPONSE PAYÉE

SUISSE

Customer Service Centre (CSC)
International Electrotechnical Commission
3, rue de Varembé
Case postale 131
1211  GENEVA 20
Switzerland
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1.

No. of IEC standard:

.......................................................

2.

Tell us why you have the standard.
(check as many as apply). I am:

 the buyer

 the user

 a librarian

 a researcher

 an engineer

 a safety expert

 involved in testing

 with a government agency

 in industry

 other........................................

3.

This standard was purchased from?

.......................................................

4.

This standard will be used
(check as many as apply):

 for reference

 in a standards library

 to develop a new product

 to write specifications

 to use in a tender

 for educational purposes

 for a lawsuit

 for quality assessment

 for certification

 for general information

 for design purposes

 for testing

 other........................................

5.

This standard will be used in conjunction
with (check as many as apply):

 IEC

 ISO

 corporate

 other (published by ................... )

 other (published by ................... )

 other (published by ................... )

6.

This standard meets my needs
(check one)

 not at all

 almost

 fairly well

 exactly

7.

Please rate the standard in the following
areas as (1)  bad, (2)  below average,
(3) average,  (4)  above average,
(5) exceptional,  (0) not applicable:

 clearly written

 logically arranged

 information given by tables

 illustrations

 technical information

8.

I would like to know how I can legally
reproduce this standard for:

internal use

 sales information

 product demonstration

 other................................

9.

In what medium of standard does your
organization maintain most of its
standards (check one):

 paper

 microfilm/microfiche

 mag tapes

 CD-ROM

 floppy disk

 on line

9A.

If your organization currently maintains
part or all of its standards collection in
electronic media, please indicate the
format(s):

 raster image

 full text

10.

In what medium does your organization
intend to maintain its standards collection
in the future (check all that apply):

 paper

 microfilm/microfiche

 mag tape

 CD-ROM

 floppy disk

 on line

10A.

For electronic media which format will be
chosen (check one)

 raster image

 full text

11.

My organization is in the following sector
(e.g. engineering, manufacturing)

...............................................

12.

Does your organization have a standards
library:

 yes

 no

13.

If you said yes to 12 then how many
volumes:

................................................

14.

Which standards organizations
published the standards in your
library (e.g. ISO, DIN, ANSI, BSI,
etc.):

................................................

15.

My organization supports the
standards-making process (check as
many as apply):

 buying standards

 using standards

 membership in standards 
organization

serving on standards 
development committee

 other ................................

16.

My organization uses (check one)

 French text only

 English text only

 Both English/French text

17.

Other comments:

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

18.

Please give us information about you
and your company

name: ..............................................

job title:............................................

company: .........................................

address: ...........................................

........................................................

........................................................

........................................................

No. employees at your location:.........

turnover/sales:..................................
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Enquête sur les normes

La CEI se préoccupe de savoir comment ses normes sont accueillies et utilisées.

Les réponses que nous procurera cette enquête nous aideront tout à la fois à améliorer nos
normes et les informations qui les concernent afin de toujours mieux répondre à votre attente.

Nous aimerions que vous nous consacriez une petite minute pour remplir le questionnaire
joint que nous vous invitons à retourner au:

Centre du Service Clientèle (CSC)

Commission Electrotechnique Internationale
3, rue de Varembé
Case postale 131

1211 Genève 20
Suisse

Télécopie: IEC/CSC +41 22 919 03 00

Nous vous remercions de la contribution que vous voudrez bien apporter ainsi
à la Normalisation Internationale

Non affrancare
No stamp required

Nicht frankieren
Ne pas affranchir

 A  Prioritaire

RÉPONSE PAYÉE

SUISSE

Centre du Service Clientèle (CSC)
Commission Electrotechnique Internationale
3, rue de Varembé
Case postale 131
1211  GENÈVE 20
Suisse

Copyright International Electrotechnical Commission 
Provided by IHS under license with IEC

Not for ResaleNo reproduction or networking permitted without license from IHS

--``````-`-`,,`,,`,`,,`---



1.

Numéro de la Norme CEI:

.......................................................

2.

Pourquoi possédez-vous cette norme?
(plusieurs réponses possibles). Je suis:

 l’acheteur

 l’utilisateur

 bibliothécaire

 chercheur

 ingénieur

 expert en sécurité

 chargé d’effectuer des essais

 fonctionnaire d’Etat

 dans l’industrie

 autres ......................................

3.

Où avez-vous acheté cette norme?

.......................................................

4.

Comment cette norme sera-t-elle uti-
lisée? (plusieurs réponses possibles)

 comme reférence

 dans une bibliothèque de normes

 pour développer un produit nouveau

 pour rédiger des spécifications

 pour utilisation dans une soumission

 à des fins éducatives

 pour un procès

 pour une évaluation de la qualité

 pour la certification

 à titre d’information générale

 pour une étude de conception

 pour effectuer des essais

 autres ......................................

5.

Cette norme est-elle appelée à être utilisée
conjointement avec d’autres normes?
Lesquelles? (plusieurs réponses possibles):

 CEI

 ISO

 internes à votre société

 autre (publiée par) .................... )

 autre (publiée par) .................... )

 autre (publiée par) .................... )

6.

Cette norme répond-elle à vos besoins?

 pas du tout

 à peu près

 assez bien

 parfaitement

7.

Nous vous demandons maintenant de donner
une note à chacun des critères ci-dessous
(1, mauvais;   2, en-dessous de la moyenne;
3, moyen;   4, au-dessus de la moyenne;
5, exceptionnel;    0, sans objet)

 clarté de la rédaction

 logique de la disposition

 tableaux informatifs

 illustrations

 informations techniques

8.

J’aimerais savoir comment je peux
reproduire légalement cette norme pour:

usage interne

 des renseignements commerciaux

 des démonstrations de produit

 autres ..............................

9.

Quel support votre société utilise-t-elle
pour garder la plupart de ses normes?

 papier

 microfilm/microfiche

 bandes magnétiques

 CD-ROM

 disquettes

 abonnement à un serveur électronique

9A.

Si votre société conserve en totalité ou en
partie sa collection de normes sous forme
électronique, indiquer le ou les formats:

 format tramé (ou image balayée 
ligne par ligne)

 texte intégral

10.

Sur quels supports votre société prévoit-
elle de conserver sa collection de normes
à l’avenir (plusieurs réponses possibles):

 papier

 microfilm/microfiche

 bandes magnétiques

 CD-ROM

 disquettes

 abonnement à un serveur électronique

10A.

Quel format serait retenu pour un moyen
électronique? (une seule réponse)

 format tramé

 texte intégral

11.

A quel secteur d’activité appartient votre société?
(par ex. ingénierie, fabrication)

...............................................

12.

Votre société possède-t-elle une
bibliothèque de normes?

 Oui

 Non

13.

En combien de volumes dans le cas
affirmatif?

................................................

14.

Quelles organisations de normalisation
ont publié les normes de cette
bibliothèque (ISO, DIN, ANSI, BSI, etc.):

................................................

15.

Ma société apporte sa contribution à
l’élaboration des normes par les
moyens suivants
(plusieurs réponses possibles):

 en achetant des normes

 en utilisant des normes

 en qualité de membre d’organi-
sations de normalisation

en qualité de membre de 
comités de normalisation

 autres ..............................

16.

Ma société utilise (une seule réponse)

 des normes en français seulement

 des normes en anglais seulement

 des normes bilingues anglais/ 
français

17.

Autres observations

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

18.

Pourriez-vous nous donner quelques
informations sur vous-mêmes et votre
société?

nom .................................................

fonction ............................................

nom de la société .............................

adresse............................................

........................................................

........................................................

........................................................

nombre d’employés...........................

chiffre d’affaires:...............................
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Publications de la CEI préparées IEC publications prepared
par le Comité d’Etudes n° 65 by Technical Committee No. 65

60381: — Signaux analogiques pour systèmes de commande de
processus.

60381-1 (1982) Première partie: Signaux à courant continu.
60381-2 (1978) Deuxième partie: Signaux en tension continue.
60382 (1991) Signal analogique pneumatique pour des systèmes

de conduite de processus.
60528 (1975) Expression des qualités de fonctionnement des

analyseurs infrarouges de contrôle de la qualité de
l'air.

60534: — Vannes de régulation des processus industriels.
60534-1 (1987) Première partie: Terminologie des vannes de

régulation et considérations générales.
60534-2 Deuxième partie: Capacité d'écoulement.
60534-2 (1978) Section un: Equations de dimensionnement des

vannes de régulation pour l'écoulement des fluides
incompressibles  dans les conditions d'installation.

60534-2-2 (1980) Section deux: Equations de dimensionnement pour
l'écoulement des fluides compressibles dans les
conditions d'installation.

60534-2-3 (1983) Section trois: Procédures d'essais.
60534-2-4 (1989) Section quatre: Caractéristiques intrinsèques de

débit et coefficient intrinsèque de réglage.
60534-3 (1976) Troisième partie: Dimensions – Section un: Ecarte-

ments hors brides des vannes de régulation deux
voies, à soupape et à brides.

60534-3-2 (1984) Troisième partie: Dimensions – Section deux:
Ecarte-ments des vannes de régulation sans brides à
l'exception des vannes à papillon à insérer entre
brides.

60534-4 (1982) Quatrième partie: Inspection et essais individuels.
Modification n° 1 (1986).

60534-5 (1982) Cinquième partie: Marquage.
60534-6 (1985) Sixième partie: Détails d'assemblage pour le

montage des positionneurs sur les servomoteurs de
vannes de régulation.

60534-6-1 (1997) Partie 6: Détails d’assemblage pour le montage des
positionneurs sur les actionneurs de vannes de
régulation – Section 1: Montage des positionneurs
sur les actionneurs linéaires.

60534-7 (1989) Septième partie: Grille de définition de vanne de
régulation.

60534-8 Huitième partie: Considérations sur le bruit.
60534-8-1 (1986) Section un: Mesure en laboratoire du bruit créé par

un débit aérodynamique à travers une vanne de
régulation.

60534-8-2 (1991) Section deux: Mesure en laboratoire du bruit créé
par un écoulement hydrodynamique dans une
vanne de régulation.

60534-8-3 (1995) Section 3: Calcul du bruit généré par un débit
aérodynamique.

60534-8-4 (1994) Section 4: Prédiction du bruit créé par un
écoulement hydrodynamique.

60546: — Régulateurs à signaux analogiques utilisés pour les systèmes
de conduite des processus industriels.

60546-1 (1987) Première partie: Méthodes d'évaluation des
performances.

60546-2 (1987) Deuxième partie: Guide pour les essais
d'inspection et les essais individuels de série.

60584: — Couples thermoélectriques.
60584-1 (1995) Première partie: Tables de référence.
60584-2 (1982) Deuxième partie: Tolérances.

Modification n° 1 (1989).
60584-3 (1989) Troisième partie: Câbles d'extension et de compensation

– Tolérances et système d'identification.
60625: – Instruments de mesurage programmables – Systèmes

d'interface (bits parallèles, octets série).

(suite)

60381: — Analogue signals for process control systems.

60381-1 (1982) Part 1: Direct current signals.
60381-2 (1978) Part 2: Direct voltage signals.
60382 (1991) Analogue pneumatic signal for process control

systems.
60528 (1975) Expression of performance of air quality infra-red

analyzers.

60534: — Industrial-process control valves.
60534-1 (1987) Part 1: Control valve terminology and general

considerations.
60534-2 Part 2: Flow capacity.
60534-2 (1978) Section One: Sizing equations for incompressible

fluid flow under installed conditions.

60534-2-2 (1980) Section Two: Sizing equations for compressible
fluid flow under installed conditions.

60534-2-3 (1983) Section Three: Test procedures.
60534-2-4 (1989) Section Four: Inherent flow characteristics and

range-ability.
60534-3 (1976) Part 3: Dimensions – Section One: Face-to-face

dimensions for flanged, two-way, globe-type
control valves.

60534-3-2 (1984) Part 3: Dimensions – Section Two – Face-to-face
dimensions for flangeless control valves except
wafer butterfly valves.

60534-4 (1982) Part 4: Inspection and routine testing.
Amendment No. 1 (1986).

60534-5 (1982) Part 5: Marking.
60534-6 (1985) Part 6: Mounting details for attachments of

positioners to control valve actuators.

60534-6-1 (1997) Part 6: Mounting details for attachments of
positioners to control valves – Section 1: Positioner
mounting on linear actuators.

60534-7 (1989) Part 7: Control valve data sheet.

60534-8 Part 8: Noise considerations.
60534-8-1 (1986) Section One: Laboratory measurement of noise

generated by aerodynamic flow through control
valves.

60534-8-2 (1991) Section Two: Laboratory measurement of noise
generated by hydrodynamic flow through control
valves.

60534-8-3 (1995) Section 3: Control valve aerodynamic noise
prediction method.

60534-8-4 (1994) Section 4: Prediction of noise generated by hydro-
dynamic flow.

60546: — Controllers with analogue signals for use in industrial-
process control systems.

60546-1 (1987) Part 1: Methods of evaluating the performance.

60546-2 (1987) Part 2: Guidance for inspection and routine testing.

60584: — Thermocouples.
60584-1 (1995) Part 1: Reference tables.
60584-2 (1982) Part 2: Tolerances.

Amendment  No. 1 (1989).
60584-3 (1989) Part 3: Extension and compensating cables –

Tolerances and identification system.
60625: – Programmable measuring instruments – Interface system

(byte serial, bit parallel).

(continued)
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Publications de la CEI préparées IEC publications prepared
par le Comité d’Etudes n° 65 (suite) by Technical Committee No. 65 (continued)

60625-1 (1993) Partie 1: Spécifications fonctionnelles, électriques
et mécaniques, application du système et règles
pour le constructeur et l'utilisateur.

60625-2 (1993) Partie 2: Codes, formats, protocoles et instructions
communes.

60654: — Conditions de fonctionnement pour les matériels de mesure
et commande dans les processus industriels.

60654-1 (1993) Partie 1: Conditions climatiques.
60654-2 (1979) Deuxième partie: Alimentation.

Amendement 1 (1992).
60654-3 (1983) Troisième partie: Influences mécaniques.
60654-4 (1987) Quatrième partie: Influence de la corrosion et de

l'érosion.
60668 (1980) Dimensions des surfaces et des ajourages à prévoir

pour les appareils de mesure et de commande
montés en tableaux ou en tiroirs dans les processus
industriels.

60746: — Expression des qualités de fonctionnement des analyseurs
électro-chimiques.

60746-1 (1982) Première partie: Généralités.
60746-2 (1982) Deuxième partie: Mesure du pH.
60746-3 (1985) Troisième partie: Conductivité électrolytique.
60746-4 (1992) Partie 4: Oxygène dissous dans de l'eau mesuré par

des capteurs ampérométriques recouverts d'une
membrane.

60746-5 (1992) Partie 5: Potentiel d'oxydo-réduction ou potentiel
redox.

60751 (1983) Capteurs industriels à résistance thermométrique
de platine.
Modification n° 1 (1986).
Amendement 2 (1995).

60770 (1984) Méthodes d'évaluation des caractéristiques de
fonc-tionnement des transmetteurs utilisés dans les
systèmes de conduite des processus industriels.

60770-2 (1989) Transmetteurs utilisés dans les systèmes de
conduite des processus industriels – Deuxième
partie: Guide pour l'inspection et les essais
individuels de série.

60801: — Compatibilité électromagnétique pour les matériels de
mesure et de commande dans les processus
industriels.

60801-1 (1984) Première partie: Introduction générale.
60801-2 (1991) Partie 2: Prescriptions relatives aux décharges

électro-statiques.
60801-3 (1984) Troisième partie: Prescriptions relatives aux

champs de rayonnements électromagnétiques.
60801-4 (1988) Partie 4: Prescriptions relatives aux transitoires

électriques rapides en salves.
60873 (1986) Méthodes d'évaluation des performances des

enregis-treurs analogiques électriques et
pneumatiques sur papier diagramme, utilisés dans
les systèmes de conduite des processus industriels.

60877 (1986) Procédures d'assurance de la propreté d'un matériel
de mesure et de commande dans les processus
industriels en service en contact avec de l'oxygène.

60902 (1987) Mesure et commande dans les processus industriels
– Termes et définitions.

60946 (1988) Signaux logiques de mesure et de commande dans
les processus industriels.

60954 (1990) Bus de données de processus, types A et B
(PROWAY A et B), pour systèmes distribués de
commande de processus industriels.

60955 (1989) Bus de données de processus, type C (PROWAY
C), pour systèmes distribués de commande de
processus industriels.
Amendement 1 (1992).

 (suite)

60625-1 (1993) Part 1: Functional, electrical and mechanical
specifications, system applications and
requirements for the designer and user.

60625-2 (1993) Part 2: Codes, formats, protocoles and common
commands.

60654: — Operating conditions for industrial-process measurement
and control equipment.

60654-1 (1993) Part 1: Climatic conditions.
60654-2 (1979) Part 2: Power

Amendment 1 (1992).
60654-3 (1983) Part 3: Mechanical influences.
60654-4 (1987) Part 4: Corrosive and erosive influences.

60668 (1980) Dimensions of panel areas and cut-outs for panel
and rack-mounted industrial-process measurement
and control instruments.

60746: — Expression of performance of electrochemical analyzers.

60746-1 (1982) Part 1: General.
60746-2 (1982) Part 2: pH value.
60746-3 (1985) Part 3: Electrolytic conductivity.
60746-4 (1992) Part 4: Dissolved oxygen in water measured by

membrane covered amperometric sensors.

60746-5 (1992) Oxidation-reduction potential or redox potential 

60751 (1983) Industrial platinum resistance thermometer sensors.

Amendment No. 1 (1986).
Amendment 2 (1995).

60770 (1984) Methods of evaluating the performance of
transmitters for use in industrial-process control
systems.

60770-2 (1989) Transmitters for use in industrial-process control
systems – Part 2: Guidance for inspection and
routine testing.

60801: — Electromagnetic compatibility for industrial-process
measurement and control equipment.

60801-1 (1984) Part 1: General introduction.
60801-2 (1991) Part 2: Electrostatic discharge requirements.

60801-3 (1984) Part 3: Radiated electromagnetic field requirements.

60801-4 (1988) Part 4: Electrical fast transient/burst requirements.

60873 (1986) Methods of evaluating the performance of
electrical and pneumatic analogue chart recorders
for use in industrial-process control systems.

60877 (1986) Procedures for ensuring the cleanliness of
industrial-process measurement and control
equipment in oxygen service.

60902 (1987) Industrial-process measurement and control  –
Terms and definitions.

60946 (1988) Binary direct voltage signals for process
measurement and control systems.

60954 (1990) Process data highway, Types A and B (PROWAY
A and B), for distributed process control systems.

60955 (1989) Process data highway, Type C (PROWAY C), for
distributed process control systems.
Amendment 1 (1992).

(continued)
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Publications de la CEI préparées IEC publications prepared
par le Comité d’Etudes n° 65 (suite) by Technical Committee No. 65 (continued)

61000: — Compatibilité électromagnétique (CEM)
61000-4-3 (1995) Partie 4: Techniques d'essai et de mesure –

Section 3: Essai d'immunité aux champs
électromagnétiques rayonnés aux fréquences
radioélectriques.

61000-4-5 (1995)  Partie 4: Techniques d'essai et de mesure –
Section 5: Essai d'immunité aux ondes de choc.

61000-4-6 (1996) Partie 4: Techniques d'essai et de mesure –
Section 6: Immunité aux perturbations conduites,
induites par les champs radioélectriques.

61003: — Processus industriels – Instruments avec entrées analogiques
et sorties à deux ou plusieurs états.

61003-1 (1991) Première partie: Méthodes d'évaluation des
performances.

61069: — Mesure et commande dans les processus industriels –
Appréciation des propriétés d'un système en vue de
son évaluation.

61069-1 (1991) Partie 1: Considérations générales et méthodologie.
61069-2 (1993) Partie 2: Méthodologie à appliquer pour l'évaluation.
61069-3 (1996) Partie 3: Evaluation de la fonctionnalité d’un

système.
61069-4 (1997) Partie 4: Evaluation des caractéristiques de

fonctionnement d’un système.
61069-5 (1994) Partie 5: Evaluation de la sûreté de fonctionnement

d'un système.
61081 (1991) Instruments pneumatiques alimentés par le gaz du

processus associé – Sécurité de l'installation et
procédures d'exploitation – Règles générales.

61115 (1992) Expression des qualités de fonctionnement des
systèmes de manipulation d'échantillon pour
analyseurs de processus.

61131: — Automates programmables.
61131-1 (1992) Partie 1: Informations générales.
61131-2 (1992) Partie 2: Spécifications et essais des équipements.
61131-3 (1993) Partie 3: Langages de programmation.
61131-4 (1995) Partie 4: Guide pour l'utilisateur.
61152 (1992) Dimensions des éléments thermométriques sous

gaine métallique.
61153 (1992) Enregistreurs analogiques électriques et

pneumatiques utilisés dans les systèmes de conduite
des processus industriels – Guide pour les essais
d'inspection et les essais individuels de série.

61158: —  Bus de Terrain utilisé dans les systèmes de contrôle
industriels.

61158-2 (1993) Partie 2: Spécification de la couche physique et
définition du service.
Amendement 1 (1995).
Amendement 2 (1996).

61207: — Expression des qualités de fonctionnement des analyseurs de gaz.
61207-1 (1994) Partie 1: Généralités.
61207-2 (1994) Partie 2: Oxygène contenu dans le gaz (utilisant des

capteurs électrochimiques à haute température).
61207-6 (1994) Partie 6: Analyseurs photométriques.
61285 (1994) Commande des processus industriels – Sécurité des

bâtiments  pour analyseurs.
61297 (1995) Systèmes de commande des processus industriels –

Classification des régulateurs adaptatifs en vue de
leur évaluation.

61298-1 (1995) Dispositifs de mesure et de commande de processus
– Méthode et procédures générales d'évaluation des
performances – Partie 1: Généralités.

61298-2 (1995) Dispositifs de mesure et de commande de processus
– Méthodes et procédures générales d'évaluation des
performances – Partie 2: Essais dans les conditions
de référence.

(suite)

61000: — Electromagnetic compatibility (EMC).
61000-4-3 (1995) Part 4: Testing and measurement techniques –

Section 3: Radiated, radio-frequency, electro-
magnetic field immunity test.

61000-4-5 (1995) Part 4: Testing and measurement techniques –
Section 5: Surge immunity tests.

61000-4-6 (1996) Part 4: Testing and measurement techniques –
Section 6: Immunity to conducted disturbances,
induced by radio-frequency fields.

61003: — Industrial-process control systems – Instruments with
analogue inputs and two- or multi-state outputs.

61003-1 (1991) Part 1: Methods of evaluating the performance. 

61069: — Industrial-process measurement and control – Evaluation of
system properties for the purpose of system
assessment.

61069-1 (1991) Part 1: General considerations and methodology.
61069-2 (1993) Part 2: Assessment methodology.
61069-3 (1996) Part 3: Assessment of system functionality.

61069-4 (1997) Part 4: Assessment of system performance.

61069-5 (1994) Part 5: Assessment of system dependability.

61081 (1991) Pneumatic instruments driven by associated process
gas – Safe installation and operating procedures –
Guidelines.

61115 (1992) Expression of performance of sample handling
systems for process analyzers.

61131: -—Programmable controllers:
61131-1 (1992) Part 1: General information.
61131-2 (1992) Part 2: Equipment requirements and tests.
61131-3 (1993) Part 3: Programming languages.
61131-4 (1995) Part 4: User guidelines.
61152 (1992) Dimensions of metal-sheathed thermometer

elements.
61153 (1992) Electrical and pneumatic analogue chart recorders

for use in industrial-process control systems –
Guidance for inspection and routine testing.

61158: — Fieldbus standard for use in industrial control systems.

61158-2 (1993) Part 2: Physical layer specification and service
definition.
Amendment 1 (1995).
Amendment 2 (1996).

61207: —Expression of performance of gas analyzers.
61207-1 (1994) Part 1: General.
61207-2 (1994) Part 2: Oxygen in gas (utilizing high-temperature

electrochemical sensors).
61207-6 (1994) Part 6: Photometric analyzers.
61285 (1994) Industrial-process control – Safety of analyzer

houses.
61297 (1995) Industrial-process control systems – Classification

of adaptive controllers for the purpose of evaluation.

61298-1 (1995) Process measurement and control devices – General
methods and procedures for evaluating
performance – Part 1: General consideration.

61298-2 (1995) Process measurement and control devices – General
methods and procedures for evaluating performance
– Part 2: Tests under reference conditions.

(continued)
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Publications de la CEI préparées IEC publications prepared
par le Comité d’Etudes n° 65 (suite) by Technical Committee No. 65 (continued)

61298-4 (1995) Dispositifs de mesure et de commande de processus
– Méthodes et procédures générales d'évaluation des
performances – Partie 4: Contenu du rapport
d'évaluation.

61326-1 (1997) Matériels électriques de mesure, de commande et de
laboratoire – Prescriptions relatives à la CEM –
Partie 1: Prescriptions générales.

61506 (1997) Mesure et commande dans les processus industriels –
Documentation des logiciels d’application.

61512-1 (1997) Contrôle-commande des processus de fabrication
par lots – Partie 1: Modèles et terminologie.

61515 (1995) Câbles et couples thermoélectriques à isolation
minérale dits «chemises».

61298-4 (1995) Process measurement and control devices – General
methods and procedures for evaluating performance
– Part 4: Evaluation report content.

61326-1 (1997) Electrical equipment for measurement, control and
laboratory use – EMC requirements – Partie 1:
General requirements.

61506 (1997) Industrial-process measurement and control –
Documentation of application software.

61512-1 (1997) Batch control – Part 1: Models and terminology.

61515 (1995) Mineral insulated thermocouple cables and
thermocouples.

Publication 60534-6-1
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